rampa

existente

— NW P> OO

|

espera

AP—4
100

9 1011

- N W P> OO 0o

12
13
14
15

sobe

macas

circulagdo

elevador

OMETRICO - 02

ER FOLHA 05

VER FOLHA 05

Csomémlco .01

INC—1

21/2”

HIDRANTE SIMPLES

QSOMETRICO - 03>
VER FOLHA 06

AF-12 AQ-3

0 — VEN

S
L&

]

T,-_930 __

i |

wc pUblico
feminino

50 — PVC

/2?' 16100 T

]

L

mop

$150_— PVC SR

$150 = PVC SR

—
7
—
7

N7,

U 950 = VENT. __
|¢1O(ID\ } 1 100 | X\'
: |
|

S -

s
.
|
I
|
|
|
I
AP—7 AP—6 AP-5
100 100 100
C.F. 98,90

LIGAM NA REDE DE AGUAS
PLUVIAIS EXISTENTE

2100

AF—4  AFV—2

25

QSOMI'ETRICO i 04>

VER FOLHA 06

$150 —

LIGA NA REDE DE AGUAS
PLUVIAIS EXISTENTE

100 — PVC

hall de entrada

INC—2
21/2"

————"

I

LIGA NA REDE DE
ESGOTOS EXISTENTE

=

/ QSOMETRICO : 05>
VER FOLHA 06

HIDRANTE SIMPLES

/__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __\
I N
mo._,. — - T " 940 T _ 940 '~ 940 T 940 & 940 T T \
\§/ ~ ' AQ-2 O b@'& 0. o3 w_s_ Bz, o Or, s !
35 —275 P 875 RATR 275 Rty
| a X, __950_ = VENT. __ . LK, 950 = VENT. ____ _ DH}:mso_— VENT. |
V-3 AFV—4 AQ—1 AF-10 AF—-11 +'l'
75 75 35 40 40 / |
| |
circulacdo N 1
1 | |
g .
____950 = VENT. __ VENT. ___, , 75 T, ¢75 | ., _ 875| — ____#50 —_VENT. © &
T T T 'l AF—13 AQ-4 AFV-5 . | [
& = 5 = 2 o 25 chuveiros .
E E g & /P el g €
[ | | | | | |
= Q nd St RS, !
____________ g S § § ‘E’_) h/\ DI E — |
S \‘%’% Dl it AP-13 !
,O == =5 \0 g I $ 100
X __950 — VENL _ _ . $50_—_VENT. _ _ 950 = VENT.LT |
DL 450 — vENT) A ¢ . 1, 875 /+ 075 X 875 N |
= 8 & = 8 = R e s Srs 5 S
Q@i . § W TR = H T o& > 940 R. - 940 > 840 940 R.S |
I wc pUblico | g ' Q Ty
h p o 1 [ s ! ' g =il —
| i g = %l o ol D 3 I, L
g masculino = 1 g g 4 2 ! | 2
8 | . o s s | I o & I
| =] 1 1 [ K >
| g g ! : : 2 | 2 . o7 20 90 9 .
, he , 3 S N Sl 0 & eiloo X, 8100 , X, 8100, X w100, X, @100, XX e100 , X, @100 , % o) ,
8, O, Do | TN ' /(I T T T T TT T T T Ll T T T \% T l;
gl A T}"/ \% S ! o ° @) Y 850 — VENT. _ X0 950 — VENT. O, ___#50 — VENT.______ X0 850 — VENT._ g
s 9L LN §| 28 1 V—4
____________ i |
F o | ol[|| - = 75 |
g = = 8 R S | QP—
S g g S :
s > s ] 2 o AFV=6) [AFV=7 sanitarios E D!
;ZI[ sanitérios o | o sanitarios o | ! chuveiros 3 0 g 75 . -\
T ol o T
L i s s B lrsl I Ql S
F g g o . *’Q,\ ) 3 S AF-14 \
o (=] pd, 1 F M —
L [ < = ] { O 25 \
| o RS “\%_ >I T2 i 950 — VENT. s #50 — VENT. ___ A —- #50 _— VENT. s ___$50 — VENT. 1 .\I
R 8 ['e] § 1
= L g O)%z ! ! ::}'?P 8 b 1o 9100 | .IQ;IMOOI , 0100, .Ié?ﬂ(moo: ,_ #100 ':bb 2100 , 7 |
g T I | © J Iy / ", & & & ", 7, & ©)
| 1 £ =] % % % % % % % O
R 1 IS o o =) 5 I-‘\’e T E .
| g 5.8 =l = e o o g o \
2 BN s 5 5 g | = e
1 I I 3 o =) o S
| : %+ 8 g 1% 5 g g = X
| © sl s H | | 3] L
I 1 1 S I 2
7 5 g | e || s S 9@9 }@yp P@yp y\oyp p g
g | 2 3 T P10 2 8100, 2y 0109 2 #100, /7y 4y 850 — PVC, ‘ \g
o ) t\\" K \\+ _850 — VENT. __\?\o\? _$50_— VENL. _\X’\? _$50_=_VENT. 850 — VENT. _ g ' !
N QL 19 S o AF=15 AP-13 [] \
4 Z |
o g I & ¥ ) & 40 100 \ \
> ‘%gs\ € ] sanitarios R \ !
|
I #100 — PVC I I $100 — PVC 1 00: #100 — PVC Q gi \ /l VER CONT|NUAQAO NA
DI- _ _#50_—_VENT. _ __$50 — VENT. 50 _— VENT.___ .t \ _ PLANTA DO SUPERIOR
2 875 [ \ %_/
* e
circulagdo [ — H
o 2 E%{moo{ | o!
Iy e100 | 8
) | L
o
N I I A N I A A N M S A N O A B I \S 10— || B SN I N N N N N ot (N S N N P SRR 16 A Sy I R |
T /
RS T R.S. R. /
240 O+ $50 — PVC - 950 — PVC 940 .
o -)\\-- + IO 0 /
|
I—.I + = P . P S N
& 0/ 2 vestidrio funcionarios feminino
S| al s
1 | | / !
PP . ~ . . 2 o) Q
vestidrio funciondrios masculino  gs. S g S s 5 % /
40 3. 850 — PVC )\z : 850 — PVC S 840 o AP—12
.
100 9
= [ a
g J g j
| g [ S
2 ' 3 =
sl 8 s |
= I .
A
240 RS 850 — PVC 850 — PVC 5 RS 240 R /\/ !
D :,\\__ } — o |
[ -/ = |
| | .
> ,
=+ || .
'Z 11 § ,
V-5 W AF-16 ! V-6 | /'
I 25 © 50 r==;
- - - - 3 AQ-5 AQ—6 - - - - ;
’ N sl 29 29 4 N ._._?EQ_._I.
|
Q I
>
L ] J o
! F___C;!aou = _VENT: __l'__i_T o E P50 = VENT. :_{_ | . /_/
AP—10 AFV—8 S5 s g2 i AFV—-9 AP—11 drea aberta
. S 20 . seguranga ' o 100
& 52 hall - _ hall 25 3
I oC ] | O |
1 o O 1
I — ol O R | J LL o+ ol
2 L0 1 i O 2
I - o € I
| =5 > !
! s ! 2 <
O ,t\I 2100 100 — PVC i : 8100 — PVC 8100 :/j: O
L 1 A i 1
/ ] v [
[/ _ _ _ [ _ _ ——\

numero descrigao data

modificagdes

proibida a reprodugéo parcial ou total deste projeto sem a expressa autorizagéo do autor
artigo 184 do codigo penal - Lei 5988 - Codigo Civil - Resolugao - CONFEA 205/71

PLANAG

Engenharia de Instalacdoes S/C Ltda

Rua Vergueiro, 1803, sala 03 — Paraiso — Sdo Paulo — SP

Fone/Fax (011) 3287.2779 CEP 04101-000
email: planag@terra.com.br

INSTALAGOES ELETRICAS

desenho

ISAIAS
data de inicio
18/07/2012
data
NOVEMBRO/2012 -
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ARQUITETURA E URBAMISMO

escala

1/75

assinatura / aprovagao

PRELIMINAR lvone Masteguim Lemos

. arquiteta urbanista

PRE EXECUTIVO 4 CAU - 19467-0
ivone.arch@gmail.com.br

@ ExecuTvo Tel.: +55 14 3815 1333

LIBERADO PARA OBRA cel: +55 14 9629 1660

arquivo

el <\
[ X&)
E!E! rOn-,
(NN
ol LIGAM NA REDE DE AGUAS Pa Sop
0] D) PLUVIAIS EXISTENTE 7508
e. 8. 8 7
: : LEGENDA: °
| ABREV.|SIMBOL.|  DISCRIMINAGAO
I ALIM ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA DO HIDROMETRO
E COLUNA DE ESGOTO
Vv COLUNA DE VENTILAGAO
AF COLUNA DE AGUA FRIA
AQ COLUNA DE AGUA QUENTE
AP COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS
AFV COLUNA DE AGUA FRIA P/ VALVULAS
RAQ RETORNO DE AGUA QUENTE
INC COLUNA DE INCENDIO
LV LAVATORIO
CH CHUVEIRO
NOTAS: BS BACIA SANITARIA
MIC MICTORIO
1 — RECOBRIMENTO MINIMO INICIAL DA TUBULAGAO: 30cm
2 - DECLIVIDAADE MINIMA: PIA PIA_DE COZINHA
ESGOTO SANITARIO: = 1,0% T
ESGOTO DA COZINHA: = 3,0% q TANQUE
AGUAS PLUVIAIS: = 0,5% BEB BEBEDOURO
3 — LOCAR AS LOUGAS SANITARIAS CONFORME PROJETO DE
ARQUITETURA' E ORIEKTACRO DA OBRA VCR | @ VALVULA DE DESCARGA C/ REGISTRO
4 — COMPATIBILIZAR 0S PONTOS DE ESGOTO DA COZINHA E AREA RG Ot | REGISTRO DE GAVETA
DE SERVICO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIFICO P et | REGISTRO DE PRESSAO
SAEA F;RSEVTEURBUL&S(;FSSS P,fEF@E,ISLJBULAGOES ENTERRADAS E SUPORTES TL/TJ| —93 | TORNEIRA DE LAVAGEM OU JARDIM
6 — MATERIAIS: R. RALO SECO
ESGOTO SANITARIO: PVC SOLDAVEL BRANCO -
ESGOTO DA COZINHA: PVC SOLDAVEL LINHA PREDIAL SERIE "R” RS. | #* | RALO SIFONADO
AGUAS PLUVIAIS: PVC SOLDAVEL LINHA PREDIAL SERIE "R” ] CAIXA DE INSPEGAO DE AGUAS PLUVIAIS
AGUA FRIA: PVC MARROM SOLDAVEL = CAXA DE INSPECAG DE ESGOTO
AGUA QUENTE: COBRE CLASSE E X C
GAS: COBRE CLASSE A
INCENDIO: FERRO GALVANIZADO GH. | @ | GRELHA HEMISFERICA
7 — PREVER ISOLAMENTO TERMICO PARA TUBULAGAO DE AGUA QUENTE CF. COTA DE FUNDO
8 — TODA A TUBULAGAO DE GAS DEVERA SER EMBUTIDA SENDO PROIBIDO GIT. GERATRIZ INFERIOR DO TUBO
O SEU CONFINAMENTO EM ESPAGOS OCULTOS A EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA — 10U
9 — PARA IMPLANTAGAO DO BOTIWAO DE GAS E RESPECTIVOS
ACESSORIOS CONSULTAR PREVIAMENTE A CIA DISTRIBUIDORA DE GLP EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO — 4Kg
/A EXTINTOR DE CO2 — 6Kg

cliente

m Hospital das Clinicas
Faculdade de Medicina de

FMB Botucatu

ASSESSORIA TECNICA DE
PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

HOSPITAL DAS CLINICAS - FMB

DISTRITO DE RUBIAO JR., S/N - BOTUCATU.SP - CEP 18.618-000
FONE (014) 68026050 - E-MAIL: atpe@fmb.unesp.br

local

Hospital das Clinicas - Botucatu

obra
Construgao do Refeitorio e Vestiario Central e Ampliagao da Sala de

Espera da Tomografia, Med N e R ancia Magnética
prancha _ . folha n°
INSTALACOES HIDRAULICAS H-01/07

PLANTA DO INFERIOR - VESTIARIOS




